
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05/2026פומבי   מכרז 

 3לפינוי ,אספקה ומילוי של פחם פעיל והחזרה לכשירות של מתקן טיוב באר 

 עבור תאגיד מי אונו בע"מ 

 001מסמך הבהרות מס' 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

מס' 

 סידורי 

הסעיף והעמוד  

לגביו מתייחסת 

 השאלה 

 תשובה   השאלה להבהרה 

  2.5מסמך א' סעיף  1

( לעומת  5)עמ' 

מסמך ב' סעיף  

 ( 43)עמ'   18.2

קיימת סתירה מהותית: במסמך א'  

להחזרת    הימים 30   צוין כי תקופת

המתקן כוללת את אישור משרד  

במסמך ב' צוין כי ימי   .הבריאות

  אינם נכללים ההמתנה לאישור 

נא להבהיר איזה   .במניין הימים

 ?סעיף גובר לעניין הטלת הקנסות

התקופה להחזרת מתקן 

על  לעבודה לא תעלה 

כולל אישור    יום 30

 משרד הבריאות.

נספח ו' )כתב   2

  1.1כמויות(, סעיף 

 ( 32)עמ' 

לפינוי   ק"ג   20,500  מצוינת כמות של

היות שפחם רטוב    .פחם ובזלת

האם התשלום יבוצע   ,שוקל יותר

או לפי משקל     (Lump sum) גלובלית

המגובה בתעודות שקילה   בפועל

 ?מהאתר המורשה

התשלום עבור כמות 

הפחם תהיה בהתאם 

לתעודת שקילה אך בכל  

מקרה לא ישולם יותר   

מהכמות  שנקבעה  

 בכתב הכמויות.

  1.4נספח ו', סעיף  3

( לעומת  32)עמ' 

מסמך ג', סעיף  

ג' )עמ'    4.3.4.2

108 ) 

בכתב הכמויות נכתב כי המחיר כולל  

במפרט     .טיפול בדיפיוזרים ואביזרים

הטכני נכתב כי החלפת אביזר תקול  

שיאושר    ניתוח מחיר תבוצע כנגד 

האם עלות האביזרים עצמם    .מראש

)אם ימצאו שבורים( כלולה במחיר  

 ?ההצעה

עבור אביזרים ישולם  

בנפרד על בסיס אישור 

מראש של המזמין. יחד  

עם זאת מובהר כי על 

הקבלן לנקוט בכל 

הצעדים הנדרשים  

לשמור על שלמות  

 האביזרים .  

מסמך ג' )מפרט   4

טכני(, סעיף  

ד' )עמ'    4.3.4.2

109 ) 

נא    .מצוין ביצוע חיטוי בהיפוכלוריט

 להבהיר מהו ריכוז הכלור הנדרש

(PPM) ומהו זמן המגע (Contact 

Time) האם קיים    ?המינימלי

פרוטוקול חיטוי מאושר ע"י משרד  

 ?הבריאות למתקן זה 

כל ספק קובע את 

פרוטוקול החיטוי בעצמו  

 ועל אחריותו בלבד.  

מסמך ג', סעיף   5

 ( 105)עמ'  3.9.2

   צוין כי המזמין יישא בעלות של עד 

האם   . מים להרצה מ"ק  10,000

כמות זו מיועדת לכל סבב החלפה  

עמודות(, או שזו    3בנפרד )עבור 

הכמות הינה לסבב  

החלפה בודד. מובהר כי  

הכמות איננה ניתנת  

 לצבירה .



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ההחלפות   3הכמות הכוללת לכל 

 ?המתוכננות בהסכם

נספח ז' )נתונים   6

  10טכניים(, סעיף 

 ( 33)עמ' 

נדרשת התחייבות יצרן לכמות מים  

האם    .(iN) מטופלים מקסימלית

במידה וריכוז המזהם במי הגלם  

בבאר יעלה על הנתונים שנמסרו  

תקופת הכשירות של    ,3בנספח 

הפחם תתקצר באופן יחסי ללא  

 ?סנקציות

ניתן לכך מענה במסמכי 

 המכרז.

)תוכנית    5נספח  7

  1.1ניטור(, סעיף 

 ( 117)עמ' 

פעמיים לכל   VOC נדרשת בדיקת

האם ניתן לבצע    .עמודה בנפרד

 "משולבות ל"מי מוצר VOC בדיקות

כדי לחסוך בעלויות, או שחובה 

  2נפרדות ) VOC בדיקות 6לבצע 

 ?לכל עמודה( בכל הרצה

חובה לקיים בדיקה לכל  

עמודה בנפרד כמפורט  

 בתוכנית הניטור.

  3מסמך א', סעיף  8

 ( 4)עמ' 

שנים    5-תקופת ההתקשרות היא ל 

האם מחירי היחידה    .החלפות  3  או

בכפוף  )  בנספח ו' יישארו קבועים 

עבור כל אחת   (  להצמדה למדד 

משלוש ההחלפות, גם אם יחולו  

שינויים בעלויות שינוע או הטמנה 

 ?בעוד מספר שנים

מחירי היחידה ישתנו  

בהתאם למפורט 

 במסמכי המכרז בלבד. 

מסמך ג', סעיף   9

 ( 79)עמ'  5.2.2

הקבלן נדרש לספק חשמל  

באמצעות גנרטורים או התחברות  

האם קיימת באתר    .לקווים קיימים

נקודת חיבור חשמל זמינה ומה 

לחלופין, האם האתר     ?ההספק שלה

ערוך לכניסת מנופים ומשאיות  

 ?כבדות ללא הפרעה למבנה הבאר 

ניתן להכניס משאית  

לאתר. בכל מקרה  

באחריות הקבלן  לתכנן 

את העבודה בהתאם  

לנתוני השטח והסדרי 

 תנועה נדרשים.

מסמך ג', סעיף   10

ג' )עמ'    4.3.4.1

107 ) 

צוין כי תהליך ההחלפה לא ישבית  

האם    .שעות 72את המתקן ליותר מ

זמן זה כולל גם את זמן ההמתנה 

לקבלת תוצאות המעבדה  

המאשרות שהחיטוי   המיקרוביאליות

 ?הצליח, בטרם הכנסת הפחם

קבלת התוצאות  

המיקרוביאליות איננה 

שעות ולפיכך   48יותר מ

 השאלה לא רלוונטית.

  -5נספח מס' 11

 תוכנית ניטור 

אבקש לקבל בדיקה כימית מלאה  

 אחרונה שבוצע.  
 מצורף כנספח 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

צריכת המים   - 3.9 12

של מתקן הטיוב  

 בתקופת ההרצה 

לצורך פעולת ההרצה נבקש להגדיל  

את כמות המים לצורך שטיפות  

 מ"ק  80,000והרצה לכמות של 

 הבקשה נדחית 

13 

הצעת מחיר   - 15.1

 ( 12)עמוד 

"כל מציע רשאי להציע הצעת מחיר   

לקטגוריה אחת בלבד או לשניהם על  

 פי החלטתו." 

בבקשה הסבר אל איזה קטגוריות  

 מדובר. 

 פחם קוקוס או  ביטומני  

14 

כתב   – נספח ו' 

 הכמויות 

האם לתמחר את כמות הבדיקות  

מעבדה כפי שמופיע בכתב הכמויות  

)נספח ו'( או כפי שמופיע בתוכנית 

 (  5ניטור )נספח  מס'

עלות הבדיקות 

המפורטות בנספח ו' וכן  

במפרט הטכני כלולות 

במחיר היחידה של  

 הפחם הפעיל.  

מובהר כי המחיר עבור  

הבדיקות כמפורט בכתב  

הכמויות הינו עבור  

בדיקות נוספות שידרשו  

לעשות במהלך העבודה  

וזאת בנוסף לנדרש  

 בנספח ו והמפרט הטכני. 

 

 

 

אופן  -47.2.9 15

תשלום התמורה  

 ( 72)עמוד 

בשערי     5%אבקש כי תנודות מעל 

 המט"ח ישפיעו על מחירי התמורה

 הבקשה נדחית 

16 

תקופת חוזה  -58.4

 ( 80)עמוד 

מכיוון שהקבלן מחויב להחזיק מלאי   

לשתי החלפות נוספות, במידע  

והחברה מחליטה לסיים את החוזה  

יום, מן הראוי שהחברה   30תוך 

תרכוש את מלאי הפחם אשר מחייב  

 המכרז.

 הבקשה נדחית 

17 
אורך חיים של   - 4.2

 הפחם פעיל 

נפלה טעות סופר. נכתב הרחקת  

( בהתאם לדרישות,  TCEהמזהם )

 . PCEבמקום 

טעות סופר המזהם הינו  

TCE 

18 
, אישור  2נספח ד 

עריכת ביטוחים  

 (  83)עמוד 

. אישור עריכת ביטוחים אינו  1

מתאים לסוג העבודה. הוא מתאים  

 לקבלן עבודות אזרחיות. 

האם ניתן לשנות לשרותי תחזוקה  

 ? 088 – ותפעול 

. נתוני נספח הביטוח  1

לא ישונו, ניתן להוסיף  

"שירותי   088 קוד

 תחזוקה ותפעול".



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 למעט האמור לעיל והמפורט להלן אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.  •

   .להצעתו ידו  על חתום זה מסמך לצרף המציע על •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,              
 מי אונו בע"מ           

 

. אבקש להוריד אחריות חבות  2

מיליון    1 –מוצר וחבות מקצועית ל 

 מיליון?  2במקום 

 

. ניתן להקטין את 2

גבולות האחריות  

בביטוחי אחריות 

מקצועית וחבות המוצר  

₪ לכל   1,000,000לכדי 

פוליסה בנפרד )בכפוף  

להערת הבהרה  

המפורטת במייל  

03.02.26 .) 

. במקרה של ביטוח  3

משולב לאחריות 

מקצועית וחבות המוצר  

יעמוד גבול האחריות 

המשולב על סך של 

2,000,000   .₪ 

, עבודות  4נספח ד  19

 ( 87בחום )עמוד 

נפלה טעות סופר. סעיף שלא קשור  

 לסוג העבודה. 
 הבקשה נדחית 


